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OPINIA TECHNICZNA
Nr 10 /GU/ 2007

Pasta uszczelniajaca dla instalacji gazowych i wodnych ,NAZAR”

Produkcja Past Uszczelniajacych ,NAZAR” Andrzej Nazarowicz
11-600 Wegorzewo, Ul. Witosa 22

Umowa Nr 193/GU/2007 z dnia 10.07.2007
Zlecenie wewnetrzne INiG Nr 4737/GU

Zgodnos$¢ wyrobu dokumentéw wymaganiami dokumentéw odniesienia
PN-EN 751-2:2005(U)

Srodki uszczelniajgce dla potagczen gwintowanych w kontakcie

z gazami pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny, oraz z gorgca woda.
Czes¢ 2: Nie twardniejgce srodki uszczelniajgce
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Opinia Techniczna dotyczy tylko badanej probki wyzej wymienionego wyrobu
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Na podstawie powyzszej Opinii Producent moze deklarowaé zgodnos¢ wyrobu
z wymaganiami przedmiotowej Normy Odniesienia
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e Laboratorium Badan Urzadzer Gazowych i Grzewczych 03.10. 2007

n RAPORT Z BADAN DO OPINII Nr 10 / 2007 / GU

Przedmiot badan: Pasta uszczelniajgca dla instalacji gazowych i wodnych NAZAR.

1. Opis i charakterystyka techniczna urzadzenia

Pasta wykonana jest na bazie syntetycznych polimerow.

Zgodnie z instrukcja uzycia pasta przeznaczona jest doszczelniania metalowych potgczen gwin-
towanych instalacji wodnych, parowych i sprezonego powietrza. Paste NAZAR przeznaczona jest
do stosowania wraz z konopiami.

Pasta NAZAR nie wysycha i pozwala na pézniejszy tatwy demontaz potgczen gwintowych.

Pasta chroni potaczenia gwintowe przed korozjg i zachowuje swoje wiasciwosci uszczelniajgce w
temperaturze -30 = 130°C przy ci$nieniu 20bar.

Pasta NAZAR posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/W/0509/01/98.

Pasta konfekcjonowana jest w plastikowych 500 g pojemnikach.

2. Zakres badan i uzyskane wyniki
Zgodnie z warunkami zlecenia badania wykonano na zgodno$¢ z normg PN EN 751-2: 2005.

2.1 Sprawdzenie wygladu

Badanie wygladu przeprowadzono zgodnie z wymaganiami PN EN 751-2 pkt. 5.1.1. i metodg
zgodnie z pkt. 7.1.1.1.
Wynik badania pozytywny.

2.2 Wtasciwosci korozyjne

Badanie wiasnosci korozyjnych przeprowadzono zgodnie z wymaganiami PN EN 751-2 pkt. 5.1.2.
i metoda zgodnie z pkt. 7.1.2.
Wynik badania pozytywny.

3. Wiasciwosci uszczelniajace

Badanie wiasciwosci uszczelniajgcych przeprowadzono zgodnie z wymaganiami PN EN 751-2:

e pkt. 5.2.1.1 (szczelno$c¢), metoda badan zgodnie z pkt. 7.2.1.2.
Wynik badania pozytywny.

e pkt. 5.2.1.3 (odporno$¢ na kondensat gazu), metoda badan zgodnie z pkt. 7.2.1.4.
Wynik badania pozytywny.

e pkt. 5.2.1.4 (odpornos¢ na cieptg wode), metoda badan zgodnie z pkt. 7.2.1.5.
Wynik badania pozytywny.

e pkt. 5.2.1.5 (odporno$¢ na zmiang temperatury), metoda badar zgodnie z pkt. 7.2.1.6.
Wynik badania pozytywny.

e pkt. 5.2.2 (odpornos¢ na dziatanie pianotwérczych srodkéw do wykrywania nieszczelno-
$ci), metoda badan zgodnie z pkt. 7.2.2.
Wynik badania pozytywny.

e pkt. 5.2.3 (elastyczno$¢ i mozliwos¢ demontazu), metoda badan zgodnie z pkt. 7.2.3.
Wynik badania pozytywny.

Badania wykonano w dniach 03.09 do 27.09.2007 .

Badania wykonat i raport opracowat Kierownik Laboratorium
Andrzej Kobylarz Marek Jakiel
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